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Radiowa uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4047 będąca przedmiotem niniejszej IK, spełnia 
zasadnicze wymagania następujących rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) oraz dyrektyw 
Unii Europejskiej: 
 
CPR    CPR/305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 9 marca 2011 r. 
            ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
            i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG; 
EMC   Dyrektywa 2014/30/UE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej. 
 
 
Na wyrób wydany został przez  CNBOP-PIB, jednostkę notyfikowaną nr 1438, certyfikat stałości 
właściwości użytkowych potwierdzający posiadanie cech/parametrów technicznych wymaganych przez 
normy  EN 54-7:2000+A1:2002+A2:2006 i EN 54-25:2008+AC:2010. 
Posiadane cechy/parametry techniczne przewyższające wymagania wymienionych norm oraz inne 
podane w niniejszej instrukcji  cechy/parametry wyrobu nie określone wymienionymi normami 
potwierdza Producent. 
 
Producent wydał na wyrób  deklarację właściwości  użytkowych. 
 
Certyfikat oraz Deklaracja Właściwości Użytkowych dostępne są na stronie internetowej  
www.polon-alfa.pl  
 
Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji należy zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.  
 
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji może okazać się niebezpieczne lub spowodować 
naruszenie obowiązujących przepisów. 
 
Producent POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania 
niezgodnego z niniejszą instrukcją. 
 
 

Wyeksploatowany wyrób, nie nadający się do dalszego użytkowania, 
należy przekazać do jednego z punktów, zajmujących się zbiórką 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

 

 

Uwaga - Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.polon-alfa.pl/
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POLON-ALFA S.A. 

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155 

Radiowa uniwersalna optyczna czujka dymu 

DUR-4047 

Zamierzone zastosowanie: 

Bezpieczeństwo pożarowe -  radiowa punktowa czujka dymu dzia ła jąca 
z  wykorzystan iem świat ła  rozproszonego  do systemów sygnal izacj i  pożarowej  
stosowanych w budynkach.  

Nr jednostki notyfikowanej: 

1438 -CNBOP-PIB 

Nr Deklaracji właściwości użytkowych: 

1/E315/2018/PL 

Normy zharmonizowane: 

EN 54-7, EN 54-25 

Zasadnicze charakterystyki  wyrobu  
Właśc iwośc i  

użytkowe  

Zha rmo nizowa na  
sp ecy f i kac ja  
tec h nicz na  

EN 54-7:2000  

A1:2002  

A2:2006  

rozdz ia ł  

Nomina lne warunki  uruchomienia/czułość,  opóźnienie reakcj i  (czas zadz ia łan ia)  i  
skuteczność w warunkach pożarowych  

  Reakcja  na wolno rozwija jące s ię pożary  Spełnia  4 .8  

  Powtarza lność  Spełnia  5 .2  

  Zależność  k ierunkowa  Spełnia  5 .3  

  Odtwarza lność  Spełnia  5 .4  

  Odporność na ruch powietrza  Spełnia  5 .6  
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Zasadnicze charakterystyki  wyrobu  
Właśc iwośc i  

użytkowe  

Zha rmo nizowa na  
sp ecy f i kac ja  
tec h nicz na  

EN 54-7:2000  

A1:2002  

A2:2006  

rozdz ia ł  

Nomina lne warunki  uruchomienia/czułość,  opóźnienie reakcj i  (czas zadz ia łan ia)  i  
skuteczność w warunkach pożarowych  

  Odporność na olśn ienie  Spełnia  5 .7  

  Czułość pożarowa  Spełnia   5 .18  

Niezawodność eksp loatacyjna  

  Wskaźnik  zadz ia łan ia  Spełnia  4 .2  

  Podłączen ie  urządzeń pomocn iczych  N ie  dotyczy  4.3  

  Monitorowanie czujek odłącz alnych  Spełnia  4 .4  

  Nastawy fabryczne  Spełnia  4 .5  

  Regu lacja  czułośc i  w miejscu   za insta lowania  Spełnia  4 .6  

  Ochrona przed  wnikaniem c ia ł  obcych  Spełnia  4 .7  

  Znakowanie  Spełnia  4 .9  

  Dokumentac ja  techn iczna  Spełnia   4 .10  

  Wymagania  dodatkowe do t.  czu jek  regulowanych 
programowo  

Spełnia  4 .11  

To lerancja  napięcia  zas i lani  

  Zmiany parametrów zasi lan ia  (odporność)  Spełnia  5 .5  

Trwałość n iezawodność dz ia łan ia  i  opóźnien ie reakcj i ;  odporność  na dz ia łanie c iepła  

  Suche gorąco (odporność)  Spełnia  5 .8  

  Zimno (odporność)  Spełnia  5 .9  

Trwałość n iezawodność dz ia łan ia ;  odporność na wibracje  

  Udary pojedyncze (odporność)  Spełnia  5 .13  

  Uderzenie (odporność)  Spełnia  5 .14  
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Zasadnicze charakterystyki  wyrobu  
Właśc iwośc i  

użytkowe  

Zha rmo nizowa na  
sp ecy f i ka c ja  
tec h nicz na  

EN 54-7:2000  

A1:2002  

A2:2006  

rozdz ia ł  

Trwałość n iezawodność dz ia łan ia ;  odporność na wibracje  

  Wibracje s inusoidalne (odporność)  Spełnia  5 .15  

  Wibracje s inusoidalne (wytrzymałość)  Spełnia  5 .16  

Trwałość n iezawodności  dz ia łania :  odporność  na  wi lgoć  

  Wilgotne gorąco stałe (odporność)  Spełnia  5 .10  

  Wilgotne gorąco stałe (wytrzymałość)  Spełnia  5 .11  

Trwałość n iezawodności  dz ia łania :  odporność na  korozję  

  Korozja  spowodowana dz ia łan iem dwut lenku Siark i  
(wytrzymałość)  

Spełnia   5 .12  

Trwał ość n iezawodności  dz ia łania :  stabi lność e lekt ryczna  

  Kompatybi lność elektryczna (odporność)  Spełnia   5 .17  

 

Zasadnicze charakterystyki  wyrobu  
Właśc iwośc i  

użytkowe  

Zha rmo nizowa na  
sp ecy f i kac ja  
tec h nicz na  

EN 54-25:2008  

+AC2010  

rozdz ia ł  

Właśc iwośc i  w warun kach pożaru  

  Postanowien ia  ogó lne  Spełnia  4 .1  

  Integra lność  sygnału  a larmowego  Spełnia  4 .2.2  

  Postanowien ia  ogó lne  Spełnia  5 .2  

  Badanie odtwarzalnośc i  Spełnia  8 .3.7  

Niezawodność eksp loatacyjna  

  Badanie integralnośc i  sygnału  a larmowego  Spełnia  8 .2.3  

  Badanie wzajemnego zakłócania  pomiędzy systemami  
tego samego producenta  

Spełnia  8 .2.6  
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Zasadnicze charakterystyki  wyrobu  
Właśc iwośc i  

użytkowe  

Zha rmo nizowa na  
sp ecy f i kac ja  
tec h nicz na  

EN 54-25:2008  

+AC2010  

rozdz ia ł  

Opóźn ienie reakc j i  (czas  reakc j i  n a pożar )  

  Odporność na t łumienie miejscowe  Spełnia  4 .2.1  

  Identy f ikac ja  podzespołu dołączonego drogą   radiową  Spełnia  4 .2.3  

  Właściwości  odbiorn ika  Spełnia  4 .2.4  

  Odporność na zakłócen ia   Spełnia  4 .2.5  

  Utrata komunikacj i  Spełnia  4 .2.6  

  Antena   Spełnia  4 .2.7  

  Urządzen ie zas i la jące  Spełnia  5 .3  

  Wymagania  dotyczące środowiska  Spełnia  5 .4  

  Dokumentac ja  Spełnia  6  

  Znakowanie  Spełnia  7  

  Badanie odpornośc i  na  t łumienie mie jscowe  Spełnia  8 .2.2  

  Badanie identy f ikac j i  podzespołów  dołączonyc h drogą 
radiową  

Spełnia  8 .2.4  

  Badanie właściwości  odbiorn ika  Spełnia  8 .2.5  

  Badanie kompatyb i lności  z  innymi użytkownikami  
pasma  

Spełnia  8 .2.7  

  Badanie wykrywania ut raty  komunikac j i  w   łączu  Spełnia  8 .2.8  

  Badanie anteny  Spełnia  8 .2.9  

  Postanow ien ia  ogó lne  Spełnia  8 .3.1  

  Program badań podzespołów  Spełnia  8 .3.2  

  Sprawdzenie okresu użytkowania n iezależnego źródła  
(n ieza leżnych ź ródeł)  zasi lan ia  

Spełnia  8 .3.3  

  Badanie sygnału  uszkodzen iowego „n isk ie napięc ie”  Spełnia  8 .3.4  

  Badanie odwrócen ia  polaryzacj i  Spełnia  8 .3.5  

  Badanie powtarzalnośc i  Spełnia  8 .3.6  
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Zasadnicze charakterystyki  wyrobu  
Właśc iwośc i  

użytkowe  

Zha rmo nizowa na  
sp ecy f i kac ja  
tec h nicz na  

EN 54-25:2008  

+AC2010  

rozdz ia ł  

Trwałość n iezawodności  dz ia łania :  odporność na  temperaturę  

  Odporność na suche gorąco  Spełnia  8 .3.9  

  Wytrzymałość na suche gorąco  Spełnia  8 .3.10  

  Odporność na z imno  Spełnia  8 .3.11  

Trwałość n iezawodności  dz ia łania :  odporność na  wibracje  

  Odporność na udar  Spełnia  8 .3.16  

  Odporność na uderzenie  Spełnia  8 .3.17  

  Odporność na wibracje  s inusoidalne  Spełnia  8 .3.18  

  Wytrzymałość na wibracje s inusoida lne  Spełnia  8 .3.19  

Trwałość n iezawodności  dz ia łania :  odporność na  wilgoć  

  Odporność na wi lgotne gorąco cykl i czne  N ie  dotyczy  8.3.12  

  Odporność na wi lgotne gorąco stałe  Spełnia  8 .3.13  

  Wytrzymałość na wi lgotne gorąco stałe  Spełnia  8 .3.14  

Trwałość n iezawodności  dz ia łania :  odporność na  korozję  

  Wytrzymałość na koroz ję SO 2  Spełnia   8 .3.15  

Trwałość n iezawodności  dz ia łania :  stabi lność e lekt ryczna  

  Wyładowania e lekt rostatyczne   Spełnia   8 .3.20 a )  

  Promieniowane po la  elekt romagnetyczne  Spełnia  8 .3.20 b )  

Dane techniczne - patrz instrukcja: IK-E315-001 
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1 PRZEZNACZENIE 

Radiowa, uniwersalna, optyczna czujka dymu DUR-4047 jest przeznaczona do wykrywania  dymu, 
towarzyszącego powstawaniu większości pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w jego początkowym 
stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo przed wybuchem otwartego płomienia i 
zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany 
ciśnienia oraz charakteryzuje się wysoką czułością na dym. Optyczne radiowe czujki dymu DUR-4047 
współpracują z centralami sygnalizacji pożarowej systemu POLON 4000 i POLON 6000 poprzez adapter 
radiowy ACR-4001. Czujki wyposażone są w zasilanie bateryjne. Stosowanie czujek radiowych zalecane 
jest w przypadku, gdy do czujki nie można doprowadzić linii dozorowej, np. w obiektach zabytkowych, 
kościołach itp. 

2 DANE TECHNICZNE 

Zasilanie bateryjne       2 baterie litowe CR123 
Napięcie pracy        3 V 
Maksymalny pobór prądu podczas dozorowania   ≤ 80 µA  
Czas pracy w dozorowaniu      3 lata  1) 

Maksymalny pobór prądu przy uszkodzeniu lub podczas alarmu  ≤ 1 mA 
Zakres częstotliwości pracy toru radiowego    (863 ÷ 870) MHz  
Znamionowa moc promieniowana     < 25 mW 
Sposób stabilizacji częstotliwości     syntezer częstotliwości 
         i rezonator kwarcowy 
Sposób komunikacji radiowej      wielokanałowy  
         z potwierdzeniem 
Rodzaj modulacji        FSK 
Rodzaj anteny         zintegrowana 
Zasięg – zależy od tłumienia środowiska    do 100 m  
Ilość poziomów czułości      3 
Przydatność do wykrywania pożarów testowych   TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF8 
Temperatura pracy       od -25 °C do +55 °C 
Dopuszczalna wilgotność względna     do 95 % przy 40 °C 
Wymiary (z gniazdem)       115 mm x 54 mm 
Masa (bez gniazda)       0,2 kg 
Kolor czujki        biały 
Kodowanie adresu                                                                 programowe z centrali 
 
1) Jeżeli czujka pracuje przez długi okres w stanie uszkodzenia lub alarmu albo umieszczona jest 
w  niekorzystnym środowisku pod względem zakłóceń radiowych i propagacji fal radiowych, czas pracy 
może ulec skróceniu do 130 dni. 

о ²!w¦bYL .9½tL9/½9c{¢²! 

3.1 Naprawy i konserwacje 

Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony personel firm 
autoryzowanych lub przeszkolonych przez POLON-ALFA. 
Wszystkie naprawy muszą być dokonywane przez producenta. 
 
POLON-ALFA nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń konserwowanych i naprawianych przez 
nieuprawniony personel. 
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Prace na wysokości związane z instalowaniem czujek należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej 
ostrożności przy wykorzystaniu sprawnego sprzętu i narzędzi. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność drabin, podnośników itp. 
 
Elektronarzędziami należy posługiwać się z zachowaniem warunków ich bezpiecznej pracy podanej  
w stosownych instrukcjach producenta. 

3.3 Ochrona oczu przed zapyleniem 

Podczas prac, które powodują powstawanie dużej ilości pyłu, zwłaszcza wiercenia otworów  
w sufitach w celu zamocowania gniazd czujek, należy używać okularów ochronnych i masek 
przeciwpyłowych. 

4 OPIS  KONSTRUKCJI 

Konstrukcję mechaniczną czujki przedstawia rysunek 1. Zasadniczą częścią czujki jest układ detekcyjny, w 
skład którego wchodzą: dioda nadawcza oraz dioda odbiorcza. Diody te zamocowane są w uchwycie w 
taki sposób, aby światło emitowane przez diodę nadawczą nie docierało bezpośrednio do diody 
odbiorczej. Układ detekcyjny (uchwyt z diodami) mocowany jest bezpośrednio do płytki drukowanej, 
zawierającej elektronikę z procesorem nadzorującym pracę czujki. Labirynt zabezpiecza przed wnikaniem 
zewnętrznego światła do układu detekcyjnego. Metalowa siatka zapobiega wnikaniu do układu 
detekcyjnego drobnych owadów i większych zanieczyszczeń.  Całość umieszczona jest w wykonanej z 
białego tworzywa obudowie, na którą składają się: koszyk, osłona czujki oraz ekran. 
Czujkę DUR-4047 mocuje się do sufitu (stropu) poprzez gniazdo G-40 (pozbawione zacisków) dostarczane 
w komplecie z czujką. 
 

 
 

Rys. 1 Konstrukcja czujki DUR-4047  
 

р htL{  5½L!_!bL! 
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Podstawą działania optycznej czujki dymu DUR-4047 jest  zasada Tyndala - rozpraszanie promienia 
świetlnego na cząsteczkach dymu. Zasadniczą częścią czujki DUR-4047 jest układ optyczny, składający się 
z diody elektroluminescencyjnej, emitującej promieniowanie świetlne oraz fotodiody, będącej 
odbiornikiem  tego promieniowania. Układ optyczny i komora pomiarowa wokół niego, osłonięte są 
labiryntem. Konstrukcja labiryntu optycznego zapewnia tłumienie światła zewnętrznego oraz światła 
pochodzącego od odbić wewnętrznych światła emitowanego przez diodę nadawczą. Wnikające do 
wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez diodę nadawczą. Odbite 
światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu, który po wzmocnieniu  
i przetworzeniu na postać cyfrową analizowany jest przez mikroprocesor zawarty  
w czujce. Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym świeceniem czerwonej diody, 
umieszczonej na obudowie czujki. Wskaźnik umożliwia szybką lokalizację alarmującej czujki i stanowi 
pomoc przy okresowym sprawdzaniu działania czujki.  

Komunikacja między centralą systemu POLON 4000, a czujkami DUR-4047 odbywa się za pośrednictwem 
adaptera radiowego ACR-4001. Czujka komunikuję się z adapterem protokołem radiowym z 
potwierdzeniem i możliwością zmiany kanału. Podczas pracy kontrolowane są zakłócenia radiowe i w 
przypadku ich wystąpienia zmieniany jest kanał radiowy, co zapewnia czujce dalszą niezakłóconą pracę. 
Oprócz przekazywania do centrali oceny stanu czynników pożarowych i tendencji ich zmian w swoim 
otoczeniu, czujka może przesłać, na żądanie centrali, aktualną wartość analogową. Mikroprocesor 
sterujący pracą czujki, sprawdza poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia 
nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali.  

Czujka DUR-4047 jest czujką analogową, z cyfrowym mechanizmem samoregulacji, tzn. utrzymuje stałą 
czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu założonego progu alarmu 
technicznego czujka wysyła do centrali informację o częściowym zabrudzeniu komory pomiarowej. 
Sygnał ten jest generowany po to, aby poinformować służby serwisowe, że przy utrzymującej się 
tendencji zabrudzania i niepodjęciu odpowiednich działań, może dojść w przyszłości do tego, że czujka 
nie zachowa wszystkich swoich parametrów na deklarowanym poziomie. Należy jednak podkreślić, że 
jeszcze przez około 1/3 czasu, jaki minął od ostatniej konserwacji, czujka będzie w pełni sprawna. Stan 
alarmowania sygnalizowany jest czerwonymi błyskami diody świecącej. Stany uszkodzenia, alarmu 
technicznego, uszkodzenia baterii sygnalizowane są żółtymi błyskami diody świecącej. Czujka sygnalizuje 
uszkodzenie baterii po wyjęciu jednej z nich lub po rozładowaniu się baterii na miesiąc przed faktycznym 
rozładowaniem i uniemożliwieniem pracy czujki. 

Czujka ma regulowany poziom czułości. Czułość ustawiana jest z centrali przez wybór jednego  
z poziomów czułości: tryb pracy 1 – normalna czułość, tryb pracy 2 – podwyższona czułość, tryb pracy  
3 – obniżona czułość. Tryby pracy czujki (oprócz wariantów alarmowania w centrali) umożliwiają 
użytkownikowi najlepsze dopasowanie systemu do pracy w określonym środowisku. 

сΦ ²!w¦bYL  9Y{t[h!¢!/WL  L  h.{_¦DL 

Baterie w czujkach należy umieszczać dopiero po zainstalowaniu i skonfigurowaniu systemu sygnalizacji 
pożarowej. Wcześniejsze umieszczenie baterii w czujkach, które nie mogą skomunikować się z 
adapterem, może doprowadzić do szybkiego wyczerpania baterii. 
Do zasilania czujki radiowej DUR-4047 przewidziano dwie baterie typu CR123A 3 V. Zalecane są baterie 
firm: Kodak K123LA, Sanyo CR123A, Energizer EL123, Duracell DL123A. Baterie te dostarczane są przez 
firmę POLON-ALFA w komplecie z czujkami oraz sprzedawane oddzielnie, w celu wymiany zużytych 
baterii w czujkach pracujących na obiektach. 
Podczas wymiany baterii należy wymieniać zawsze komplet – 2 szt. Zużytych baterii nie wolno wyrzucać 
do odpadów komunalnych, należy z nimi postępować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EWG i 93/86/EWG). 
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Podczas eksploatacji czujek nie należy dopuszczać do powstawania rosy i szadzi na powierzchni czujki 
oraz chronić przed nadmiernym zabrudzeniem pyłami. 

Przy wszelkich pracach remontowych ƴŀƭŜȍȅ ŎȊǳƧƪť ǿȅƧŊŏ  lub ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊȅŏ ƧŊ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴŊ do tego 
ƻǎƱƻƴŊΦ hǎƱƻƴȅ Ƴƻȍƴŀ ƻǘǊȊȅƳŀŏ od instalatora lub ƴŀōȅŏ u producenta. W przypadku ǿȅƧťŎƛŀ 
czujki gniazdo ƴŀƭŜȍȅ ȊŀōŜȊǇƛŜŎȊȅŏ przed pomalowaniem ǘŀǏƳŊ ƳŀƭŀǊǎƪŊΦ Czujki uszkodzone 
podczas prac malarskich i remontowych z winy ƻǎƽō ǇǊƻǿŀŘȊŊŎȅŎƘ te prace ( np. pomalowana 
obudowa czujki, siatka zaklejona ŦŀǊōŊΣ Χ ) nie ǇƻŘƭŜƎŀƧŊ naprawom gwarancyjnym. 

Optyczna czujka dymu DOR-4047 podczas eksploatacji powinna być poddawana okresowej kontroli zgodnie z PKN-
CEN/TS 54-14:2006, którą przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania czujki i jej poprawnej 
współpracy z centralą. Kontrola powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 
Sprawdzanie działania można przeprowadzać przy użyciu imitatora dymu lub dymnika. 

 
Długotrwała eksploatacja optycznej czujki dymu DUR-4047 może spowodować nagromadzenie się kurzu  
w wewnętrznej optycznej komorze czujki.  
Czujka po przekroczeniu zakresu samoregulacji w wyniku postępującego zabrudzenia komory optycznej 
wchodzi w stan alarmu technicznego, wysyłając do centrali informację o nadmiernym zabrudzeniu 
komory. Stwarza to konieczność oczyszczenia układu optycznego czujki: labiryntu  
i soczewek diod - nadawczej i fotodiody. 
Ocenę zabrudzenia komory, przed wystąpieniem alarmu technicznego, można przeprowadzić  
z centrali, poprzez odczyt wartości zabrudzenia w funkcji serwisowej centrali. Niepodjęcie czynności 
serwisowych może w przyszłości spowodować powstanie fałszywego alarmu. 
Montaż i demontaż czujki przedstawiono na rys. 2. Aby  rozebrać czujkę, należy: 

a) naciskając długi wypust siatki przekręcić w prawo osłonę w koszyku aż do jej wyjęcia; 
b) wykręcić dwa wkręty mocujące labirynt i wyjąć labirynt; 
c) dokonać niezbędnego czyszczenia. 

Do czyszczenia zaleca się stosować delikatny pędzelek oraz odkurzacz lub ewentualnie można użyć 
sprężonego powietrza. Dopuszcza się mycie labiryntu ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. 
Po umyciu i wysuszeniu, na wewnętrznych powierzchniach labiryntu nie powinny pozostawać zacieki.  
Po  oczyszczeniu  czujkę należy złożyć, sprawdzić jej działanie przy użyciu imitatora dymu lub dymnika i 
ponownie zainstalować w linii dozorowej. Aby złożyć czujkę należy: 

a) przykręcić labirynt dwoma wkrętami; 
b) ułożyć koszyk w pozycji odwrotnej niż na rysunku; 
c) włożyć siatkę do koszyka, zwracając uwagę na położenie – pozycjonowanie wypustami; 
d) włożyć osłonę do koszyka tak by dioda świecąca znajdowała się minimalnie w prawo  

od szybki; 
e) przekręcić osłonę w lewo; 

 
 

UWAGA - Jeżeli czyszczenie nie da pożądanego rezultatu, czujkę należy wysłać do producenta w celu 
naprawy. 
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Rys. 2 Montaż i demontaż czujki 
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7 INSTALOWANIE CZUJEK 

Czujki DUR-4047 instaluje się (wysokość, rozmieszczenie) zgodnie z wybranymi wytycznymi 
projektowania. Czujki instaluje się w pomieszczeniach, w których wyposażenie i nagromadzone materiały 
z chwilą powstawania pożaru będą wydzielać  dym.  
 
Uwaga - Czujek nie należy instalować w pomieszczeniach narażonych na zapylenie oraz  
w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i opary żrące. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest 
niedopuszczalna. 
 

8 URUCHAMIANIE SYSTEMU RADIOWEGO (ADAPTER ACR-4001 + CZUJKI DUR-4047) 
 
Wybór miejsca pracy czujek i adaptera jest krytyczny, wszelkie przeszkody w postaci ścian, stropów, 
drzwi i okien wprowadzają tłumienie sygnału radiowego i mogą w najgorszym przypadku zredukować 
zasięg pracy z ponad 100 m (w otwartej przestrzeni) do zaledwie kilku metrów przy niekorzystnym 
rozmieszczeniu czujek w budynku. bŀƭŜȍȅ ȊŀǇŜǿƴƛŏ by w ȊŀǎƛťƎǳ radiowym nie ȊƴŀƧŘƻǿŀƱȅ ǎƛť ǿƛťŎŜƧ 
ƴƛȍ dwa adaptery ǇǊŀŎǳƧŊŎŜ z takim samym trybem pracy, tzn. kolejne adaptery instalowane w Ǉƻōƭƛȍǳ 
siebie powinny ƳƛŜŏ zaprogramowany tryb 1, 3, 5, 7  lub 9. Tryby od 3 do 10 ŘƻǎǘťǇƴŜ ǎŊ tylko dla 
ŀŘŀǇǘŜǊƽǿ z oprogramowaniem co najmniej  v.1.3 i dla czujek z ǿŜǊǎƧŊ oprogramowania nie ƳƴƛŜƧǎȊŊ 
ƴƛȍ v.1.4. Dla czujek z oprogramowaniem v.1.0, v.1.1 i v.1.2 dozwolone jest ustawienie w adapterze  
tylko trybu 1 lub  2. Tryb 1 nie jest zalecany ze ǿȊƎƭťŘǳ na ƴŀƧǿƛťƪǎȊŊ ƛƭƻǏŏ ȊŀƪƱƽŎŜƵ z ǎŊǎƛŜŘƴƛŎƘ pasm 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ ǇƻŎƘƻŘȊŊŎȅŎƘ od innych ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪƽǿ widma radiowego. 
 

Tabela odpowiadających sobie trybów pracy  

Normalna praca Testowanie 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

 
Powyższa tabela przedstawia odpowiadające sobie tryby pracy: podczas normalnej pracy i podczas 
testowania. Dla wybranej pary trybów pracy np. 3-4 czujka i adapter pracują na tym samym zestawie 
częstotliwości. Jeżeli tryb pracy adaptera zostanie zmieniony na inny (z nieopowiadającej sobie pary), to 
na kilka minut może pojawić się uszkodzenie „brak łączności z czujką radiową” (jeżeli w czujce 
umieszczone były wcześniej baterie). Dlatego wybory trybów pracy należy dokonać już na etapie 
projektu, zgodnie z zasadą, by w sąsiedztwie (zasięgu radiowym) znajdowały się adaptery pracujące w 
różnych trybach, kolejno 1, 3, 5, 7 i 9. 
 
Stosując czujkę DUR-4047 i adapter ACR-4001 w obiektach zabytkowych, z uwagi na trudne do 
przewidzenia warunki pracy urządzeń (wielkość tłumienia sygnału) konieczne jest przeprowadzenie 
symulacji rozmieszczenia obu elementów systemu. 
 
I. Wybór miejsca montażu na zasadzie oszacowania, że czujka i adapter wzajemnie się „widzą” - nie ma 

żadnych przeszkód pomiędzy nimi i odległość jest mniejsza od 60 m. 
 

II. Wybór miejsca montażu  adaptera, jeżeli jest określone usytuowanie czujki (czujek), należy dokonać 
przy użyciu testera zestawu radiowego TZCR-4001 (adapter zasilany bateryjnie, z celowo 
pogorszonymi parametrami toru radiowego, tak by praca z prawdziwym adapterem była 
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niezawodna). Po umieszczeniu czujki z bateriami w gnieździe, w którym ma ona pracować, należy 
sprawdzić za pomocą adaptera testowego, czy następuje komunikacja (w adapterze błyska dioda na 
czerwono – minimum 1 czerwony błysk dla zapewnienia marginesu 30dB tłumienia). 
tƻƴƛŜǿŀȍ adapter komunikuje ǎƛť z ƪŀȍŘŊ ŎȊǳƧƪŊ ōťŘŊŎŊ w ȊŀǎƛťƎǳ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ podczas ǘŜǎǘƽǿ ƳƻȍŜ 
ǇǊŀŎƻǿŀŏ tylko jedna czujka! 
 

III. Wybór miejsca, jeżeli jest znane miejsce montażu adaptera,  a usytuowanie czujek można zmieniać. 
.ŀŘŀƧŊŎ ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧť ǇƻƳƛťŘȊȅ adapterem i ŎȊǳƧƪŊ ƴŀƭŜȍȅ ǎǘŀǊŀŏ ǎƛť ǘŜǎǘƻǿŀŏ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ na 
ǿȅǎƻƪƻǏŎƛŀŎƘ najbardziej ȊōƭƛȍƻƴȅŎƘ do rzeczywistych (pod stropem, a nie na ǿȅǎƻƪƻǏŎƛ 
ǇƻŘƱƻƎƛύΦ 
Uruchamianie należy rozpocząć od podłączenia adaptera radiowego do linii dozorowej centrali 
systemu POLON 4000. Do żadnej czujki radiowej nie należy wkładać baterii. Do sprawdzenia 
jakości sygnału w pomieszczeniach, w którym mają być zainstalowane czujki, należy użyć jednej 
czujki. 

1. W centrali należy wpisać do adaptera numery seryjne wszystkich czujek, które docelowo mają 
współpracować z adapterem (max. 16 numerów czujek). W tym celu w menu centrali (dostęp na 
poziomie 3) należy wybrać menu KONFIGURACJA SYSTEMU -> USTAWIENIA LINIOWE -> 
KONFIGURACJA ACR. 
a) Należy wybrać numer linii, do której podłączony jest adapter 
b) Należy wpisać numer fabryczny adaptera - po jego zatwierdzeniu zostanie odczytana i wyświetlona 

aktualna konfiguracja adaptera. 
c) Na pozycjach 1-16 należy wpisać numery seryjne czujek radiowych, które mają współpracować z 

adapterem. 
 Uwaga: bŀƭŜȍȅ ȊǿǊƽŎƛŏ ǎȊŎȊŜƎƽƭƴŊ ǳǿŀƎťΣ by tej samej czujki radiowej nie ǿǇƛǎŀŏ do ŘǿƽŎƘ 
ŀŘŀǇǘŜǊƽǿΣ gdy ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ to ǇƻǿŀȍƴŜ problemy podczas konfiguracji.  

d) Należy zapisać konfigurację adaptera ACR. 
e) w przypadku potrzeby czynności a), b), c) i d)  należy powtórzyć dla innych adapterów radiowych. 

2. W menu centrali (dostęp na poziomie 3) należy wybrać menu KONFIGURACJA SYSTEMU -> 
USTAWIENIA LINIOWE -> KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA i dokonać automatycznej deklaracji 
elementów dla wybranej linii dozorowej. Centrala może sygnalizować uszkodzenie czujek  (nie mają 
włożonych baterii  i nie pracują). 
Uwaga:  tƻƴƛŜǿŀȍ czujki radiowe ǎǘŀƴƻǿƛŊ ƻŘƎŀƱťȊƛŜƴƛŜ linii, KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA jest 
Ƴƻȍƭƛǿŀ tylko ǿƽǿŎȊŀǎΣ ƧŜȍŜƭƛ adapter umieszczony jest w ǇťǘƭƻǿŜƧ linii dozorowej. WŜȍŜƭƛ adapter 
ǇƻŘƱŊŎȊƻƴȅ jest w linii promieniowej, to ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧť linii ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊƛŏ ǊťŎȊƴƛŜΦ 

3. W menu centrali (dostęp na poziomie 3) należy wybrać menu KONFIGURACJA SYSTEMU -> 
USTAWIENIA LINIOWE -> KONFIGURACJA RĘCZNA i  ustawić tryb pracy „2” (lub  4, 6, 8, 10 - tryby 
serwisowe) dla adaptera ACR-4001. W centrali zapali się zbiorcza lampka TESTOWANIE, a po 
przyciśnięciu przycisku znajdującego się obok lampki, pojawi się komunikat „ACR-4001 W TRYBIE 
SERWISOWYM”.  

4. Do jednej z zadeklarowanych czujek należy włożyć baterie. Jeżeli czujka znajduje się w zasięgu pracy 
adaptera, pojawią się modulowane błyski diody w kolorze czerwonym. Jeżeli czujka nie może 
skomunikować się z adapterem pojawią się  modulowane błyski diody w kolorze żółtym. Ilość błyśnięć 
diody czerwonej oznacza poziom sygnału od 1 do 3.  

5. Należy sprawdzić, czy w miejscu, w którym ma być zainstalowana czujka jest prawidłowa łączność z 
adapterem – regularne 3 błyski diody w kolorze czerwonym i brak błysków w kolorze żółtym. 
Dodatkowo w centrali w menu TESTOWANIE ELEMENTÓW SYSTEMU -> USTAWIENIA TESTÓW -> TEST 
ŁĄCZNOŚCI Z CZUJKĄ RADIOWĄ  można sprawdzić ilość prawidłowych transmisji w ciągu ostatnich 31 
prób. Optymalnie wartość parametru JAKOŚĆ POŁĄCZENIA powinna wynosić 31 i nie powinna być 
mniejsza niż 20.  Na osiągnięcie i ustabilizowanie odczytu należy czekać 3 minuty.  Dodatkowo 
HISTOGRAM TRANSMISJI  umożliwia obserwację historii ostatnich transmisji. W celu zapewnienia 
marginesu 30 dB dla tłumienia toru radiowego, słupki historiogramu powinny mieć maksymalną 
wysokość. 
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Uwaga: Parametr CZAS TRANSMISJI nie powinien ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀŏ 10s; ƧŜȍŜƭƛ parametr przez ŎŀƱŜ 3 
minuty testu wynosi ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ 60s, ƴŀƭŜȍȅ ǳǇŜǿƴƛŏ ǎƛťΣ ȍŜ adapter pracuje w trybie 2 (lub 4,6,8,10). 

6. Czujkę należy przełożyć w kolejne gniazdo i sprawdzić poprawność transmisji jak w pkt. 5. 
7. Po sprawdzeniu wszystkich miejsc, w których mają być umieszczone czujki należy umieścić baterie w 

pozostałych czujkach i umieścić czujki w gniazdach we wcześniej wyznaczonych miejscach. Należy 
sprawdzić, czy na centrali znikły wszystkie uszkodzenia dotyczące komunikacji z instalowanymi 
czujkami. 

8. Po sprawdzeniu, że wszystko działa prawidłowo, w centrali w menu KONFIGURACJA SYSTEMU -> 
USTAWIENIA LINIOWE -> KONFIGURACJA RĘCZNA należy ustawić tryb pracy „1” (lub 3,5,7,9 – tryby 
normalnej pracy) dla adaptera ACR-4001. Zbiorcza lampka TESTOWANIE powinna zgasnąć, jeżeli to 
nie nastąpi należy sprawdzić czy po przyciśnięciu przycisku znajdującego się obok lampki, nadal 
pojawia się komunikat „ACR-4001 W TRYBIE SERWISOWYM”, czy też aktualnie wykonywany jest inny 
test.  

 
Uwaga: Umieszczenie czujki w miejscu, w ƪǘƽǊȅƳ komunikacja radiowa jest utrudniona, tzn. czujka nie 
uzyskuje potwierdzenia ǿȅǎƱŀƴŜƧ informacji za ƪŀȍŘȅƳ razem (uzyskuje ƧŊ np. raz na 20  ǇǊƽō 
transmisji), ƳƻȍŜ ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ szybsze ȊǳȍȅŎƛŜ baterii i ǎƪǊƽŎŜƴƛŜ czasu pracy czujki. {Ʊŀōŀ ƧŀƪƻǏŏ 
transmisji sygnalizowana jest w centrali poprzez alarm techniczny α½Ʊŀ ƧŀƪƻǏŏ ƱŊŎȊŀ radiowegoέ. 
 

9 PRZECHOWYWANIE  I  TRANSPORT 

9.1  Przechowywanie 

Czujki DUR-4047 należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, w których nie występują opary i 
gazy żrące, temperatura mieści się w zakresie od 0 °C do +40 °C, a wilgotność względna nie przekracza  
80% przy temperaturze  +35 °C. 
W czasie przechowywania czujki nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania 
słonecznego ani ciepła z urządzeń grzejnych. 
Okres przechowywania czujek w opakowaniu transportowym nie powinien przekraczać 6 miesięcy. 

9.2  Transport 

Czujki DUR-4047 należy przewozić w zamkniętych przestrzeniach środków transportu, w opakowaniu 
odpowiadającym wymaganiom obowiązujących przepisów transportowych. Temperatura podczas 
transportu nie powinna być niższa od -40 °C i wyższa od +70 °C, a wilgotność względna nie większa niż 
95% przy +45 °C lub 80% przy +70 °C. 
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